
     PROX NET B2 SLIM MIFARE
SCHEMAT MONTA¯OWY
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KONTROLER
NET

YWOZ¥BR

YNOLIEZ

CZARNY

FIOLETOW Y
CZERWONY

OPIS WYPROWADZEÑ KONTROLERA

1 - +12V

2 - GND

3 - STYK PRZE£¥CZNY

4 - STYK NO

5 - STYK NC

6 - WEJŒCIE PRZYCISK

7 - WEJŒCIE KONTAKTRON

8 - WEJŒCIE FOTO

9 - WEJŒCIE SABOTA¯

10 - WYJŒCIE ALARMOWE (OC)

11 - MASA SYGNA£OWA

12 - RS-A

13 - RS-B

14 - ---

15 - WEJŒCIE KODU (CZYTNIKA)

16 - +12V (DO CZYTNIKA)

17 - GND (DO CZYTNIKA)

18 - LED CZERWONY (-)

19 - ---

20 - BUZER (-)

Zalecamy stosowanie przewodów po³¹czeniowych
o d³ugoœci do 3 metrów


